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Mast Nr. 226 - Mast Nr. 227 (Zuwegung)
Errichtung der 380/110-kV-Leitung Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz - UW Etzenricht, Ltg.Nr. B160 (TenneT)

Mast 1 - Mast 54, Mast 59 - Mast 117
Rückbau der 380/220/110-kV-Leitung LH-08-B111 (TenneT) UW Etzenricht - UW Mechlenreuth; 

(TenneT) nach UW Etzenricht; Neubau der 110-kV-Maste 1N und 2N
Neuanbindung der 110-kV-Leitung                                                      B160B (Bayernwerk Netz GmbH) von Mast 225 (B160)

(TenneT) nach UW Etzenricht; Rückbau des 110-kV-Mastes 1a
Rückbau der 110-kV-Leitung                                                       B111a (Bayernwerk Netz GmbH) von Mast 1 (LH-08-B111)
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Freileitung Einführung Etzenricht

Freileitung Einführung Etzenricht
inkl. Montage einer neuen Zusatztraverse an Mast 1 (B154)

1. Deckblatt

Blaueintragung entspricht Deckblattänderung

Seilzuges sperren
Forstweg während des


