
110-kV-Ltg. Schwandorf - Schwarzenfeld, O6

(Bayernwerk AG) wird demontiert
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Taking power further
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Unterlage 3.2

Taking power further

LAGE-/GRUNDERWERBSPLAN

380/110-kV-Leitung

Etzenricht - Schwandorf

Ltg. Nr. B161

Mast Nr. 90 - Mast Nr. 92

380/220-kV-Leitung, Schwandorf - Etzenricht, B100 (Tennet)

Mast Nr. 17 - Mast Nr. 18, Rückbau

110-kV-Ltg. Schwandorf - Schwarzenfeld, O6 (Bayernwerk Netz GmbH)

Errichtung Mast 26N, Anbindung Ltg. Nr. O6

110-kV-Ltg. Schwandorf - Schwarzenfeld, O6 (Bayernwerk Netz GmbH)

Mast Nr. 24 - Mast Nr. 26, Rückbau
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