
110-kV-Ltg. Schwandorf - Schwarzenfeld, O6

(Bayernwerk AG) wird demontiert
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Taking power further

Planfeststellungsunterlage
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Länge von Mast zu Mast

Schutzbereich
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WA140-27,00
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Mastnummer

Masttyp

temp. Zuwegung

Arbeitsfläche

Trassenachse

Freileitung

Bemaßung des Schutzbereiches

in Feldmitte / am Mast

dauerhafte Zuwegung

Seilzugfläche

Landkreis Schwandorf Stadt Schwandorf Gemarkung Gögglbach

Gemarkung Dachelhofen
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Grenzen:

Land

Stadt/Gem.

Kreis

Flurstück

Gemarkung

Flurbereinigung

Rückbau

Hoch- u. Mittelsp.-Ltg.

Waldeinschlag
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Abspannmast

Tragmast

Eigentümer- 

schlüsselnummer

Flurstücksnummer

1

Bauwerksnummer

Grundstücks- 

ordnungsnummer

Schutz-/Schleifgerüst

Unterlage 3.2

Taking power further

LAGE-/GRUNDERWERBSPLAN

380/110-kV-Leitung

Etzenricht - Schwandorf

Ltg. Nr. B161

Mast Nr. 103 - Mast Nr. 106

380/220-kV-Leitung, Schwandorf - Etzenricht, B100 (Tennet)

Mast Nr. 5 - Mast Nr. 7, Rückbau

110-kV-Ltg. Schwandorf - Schwarzenfeld, O6 (Bayernwerk Netz GmbH)

Mast Nr. 6 - Mast Nr. 9, Rückbau
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